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LEGENDA MISTNOSTI
POL |NAZEV MISTNOSTI ZF[’rhc]’
A1_1.06 |KNIHOVNA 13.44
A1_1.07 |wc UCITELKY 3.27
A1_1.08 |wC UCITELE 2.98
A4_1.01 |ZADVERI 102.66
A4_1.02 |SATNA1 52.26
A4_1.03 |SATNA2 4513
A4_1.04 |SATNA 3 30.00
A4 _1.05 |SATNA 4 4513
A4_1.06 |SATNA5 44.73
A4 1.07 |SATNA 6 43.78
3| A4.1.08 |SATNAT 52.75
& | A4.1.09 |SATNAS 56.42
<§:I A4_1.10 [SATNA 9 65.15
= [ A4_1.11 |VRATNICE 6.99
g A4_1.12 |CHODBA 64.33
O | A4_1.13 |CHODBA 7.77
°<>(‘ A4_1.14 |ZAZEMI PRO UKLID 12.34
Z | A4_1.15 |UKLID 1.96
A4_1.16 |TRIDA7- ODBORNA UCEBNA | 61.23
A4_1.17 |DRUZINA 62.08
A.4_1.18 |SCHODISTE 30.52
A.4_1.19 |WC IMOBILNI 3.98
A4_1.20 |WC CHLAPCI 6.39
A4_1.21 |WC DIVKY 6.32
A4_1.22 |CHODBA 5.41
A4 123 [HOVORNA 18.77
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VVC | ODVOD KONDENZAW
7 PATY VZT POTRUBI

- SIFON S MFCHANICKOU UZAVERKOU
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POZNAMKA

VESKERE ROZVODY BUDOU PROVEDENY TAK, ABY BYLY RADNE ODVZDUSNITELNE A VYPUSTITELNE

ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z PLASTOVYCH TRUBEK PP—-RCT SPOJOVANYCH PREVAZNE SVAROVANIM
ROZVOD POZARNI VODY BUDE PROVEDEN Z OCELOVYCH TRUBEK OBOUSTRANNE POZINKOVANYCH

PROSTUPY POTRUBI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU POZARNE UTESNENY
VESKERE ROZVODY VCETNE ZARIZENI A ARMATUR BUDOU OPATRENY TEPELNOU IZOLACI
KE KOTVENI BUDOU POUZITY IZOLACNI ZAVESY
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PIS POTRUBI

POTRUBI PLASTOVE PP-RCT 20x2,3 mm

LEGENDA ZARIZENI

LEGENDA ARMATUR

Je¢| UZAVIRACI KULOVY KOHOUT KK20 UZAVIRACI KULOVY KOHOUT 3/4" (DN20)
POTRUB PLASTOVE PP-RCT 25x2,8 mm —®  TeouR MK25 UZAVIRACI KOHOUT SE ZAJSTENM DN25 (17)
POTRUBI PLASTOVE PP-RCT 32x3,6 mm . . RACI PR
—® TLAKOMER PV20 8 bar POUISTNY VENTIL 3/4” (DN20) S OTEVIRACIM PRETLAKEM 8 BAR
POTRUBI PLASTOVE PP-RCT 40x4,5 mm 200 ZPETNA KLAPKA 3/4° (ON20)
- I PLNICI A VYPOUSTECI KOHOUT
POTRUB: PLASTOVE PP=RCT 50,6 mm - ) o UK65 MEZPRIRUBOVA UZAVIRACI KLAPKA DNGS
POTRUBI PLASTOVE PP-RCT 63x7,1 mm & KULOVY KOHOUT SE ZAJISTENIM f00 UZAVRACI KULOWY KOHOUT S FITREM NECISTOT 5/4° (ON32)
%H POUISTNY VENTIL RV20 8 bar REDUKCNI VENTIL 3/4” (DN20) S VYSTUPEM MAX 8 BAR
% ZPETNA KLAPKA RS15 PRIPOJOVACI SROUBENT S UZAVIRACT A REGULACNI FUNKCI, DN15
I VEZPHIRUBOVA UZAVIRACI KLAPKA V15 TERMOSTATICKY RADIATOROVY VENTIL, DN15
22/600-900 DESKOVE OCELOVE OTOPNE TELESO KORADO RADIK KLASK

KULOVY KOHOUT S FILTREM

REDUKCNI VENTIL

h:Shsc

TYP 22, VYSKA 600mm, DELKA 900mm

LEGENDA ARMATUR

b ¥~ B2XNX XX

UZAVIRACI KOHOUT  (KK)

UZAV. KOHOUT S VYPOUSTENIM (KKV)
ZPETNA KLAPKA (ZK)

VODOMER

RUCNI REGULACNI VENTIL (RRV)
TERMOSTATICKY OMEZOVAG PRUTOKU
VYPOUSTECT KOHOUT (VK)

CIsTict kus (CK)

PONORNE KALOVE CERPADLO

LEGENDA POTRUBI

OTOPNA VODA - PRIVOD

— ——— — —— e OTOPNA VODA - ZPATECKA
— — . — . — - —  STUDENA VODA (SV)
— = . e=— .. —— TEPLA VODA (TV)

————————— CIRKULACE TEPLE VODY (TV-C)
POZARNI VODA (PV)
—+—t—t—+—+—  7EMNI PLYN (ZP)

— — —+— — —+—  7EM. PLYN - ODVZDUSNENi
KANALIZACE SPLASKOVA

—_— — — — — —  KANALIZACE DESTOVA

¢t e e e e

Fe25 POTRUBI Z TRUBEK OCELOVYCH DN25
PP25 POTRUBI PLASTOVE PP-RCT EVO S 4 25x2,8 mm
Iz POTRUBI OPATRENO TEPELNOU IZOLACI

@BE@rs=ss

LEGENDA ZNACENI

POZARNI HYDRANT

DREZ

MYCKA

PISOAR

PITKO

SPRCHA
UMYVADLO
DESTOVA VPUST
PODLAHOVA VPUST
VYLEVKA

ZACHOD

ZAHRADNI KOHOUT (NEZAMRZNY)

STOUPACKA DESTOVE KANALIZACE
STOUPACKA POZARNIHO VODOVODU
STOUPACKA SPLASKOVE KANALIZACE

STOUPACKA VODOVODU

navrhovana
nastavba
a pfistavba

pavilon E

pavilon A1

schema
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pavilon B

pavilon A3

pavilon F

Nazev Akce: ZS U Kréského lesa 1320, Praha 4 - nastavba objektu
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MC Praha 4 Pldorys 1.NP FORM. 180 | i | () 5
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